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110-kV Hochspannungsfreileitung

Profilplan

MaBstab der Ldngen 1:2500
MaBstab der Hohen 1

500

von Mast 5652A bis Mast 5654A

Blatt 1

SEIL| ART [BUNDEL |SEILTYP / QUERSCHNITT AUSL.TEMP. | S, (N/mm2 ]| S (N/mmz)| STATUS
A [ 110 | 2H [AL/ST 300/50 80° KD 52.41 81.64 |Soll
B [110| 2H [AL/ST 300/50 80° KD 52.6L 81.96 | Soll
C (10 2H [AL/ST 300/50 80° KD 52.48 81.7% | Soll
D {110 | 2H [AL/ST 300/50 80° KD 52.24 81.46 |Soll
E (110 2H [AL/ST 300/50 80° KD 52.18 81.33 |Soll
F 110 2H [AL/ST 300/50 80° KD 51.57 80.53 | Soll
6 [110 | 2H [AL/ST 300/50 80° KD 52.32 81.52 | Soll
H [110 | 2H [AL/ST 300/50 80° KD 51.4L 80.35 | Soll
I | ES 1 AL/ST L4/32 40° KD 67.11 156.26|Soll

Masttypen:

Berechnungsverfahren Ket, Norm VDE 9/19 HSP, q=10.00 m/s?
1 fache Windlast Zone 1 (50J-Zug/3J-Aus), 1 fache Eislast (Zone 1)

Knderungen

Datum

Ausgabe: | 07.04.25|15:06:38
Erstellt:|07.04.25| Cteam/pp
Gepr.:
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